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DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 199Ir.
o Panstwowej Strazy Pozarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1340 ze zmianami) oraz
art. 104 i art. 107 § 1 1 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183), w zwiazku
z uchybieniami naruszajacymi przepisy przeciwpozarowe, opisanymi w protokole z czynnosci
kontrolno-rozpoznawczych, ktore zostaly przeprowadzone w dniu 23 lutego 2015r. przez
st. kpt. Tomasza Komoszynskiego, kpt. Jarostawa Gryciuka oraz kpt. Grzegorza
Jarzemskiego w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim przy
ul. Sikorskiego 23,

nakazuj¢ Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Gdanskim przy ul. Sikorskiego 23,
wykonanie wymienionych nizej obowigzkow ustalonym terminie:

1. Oznakowa¢ wyj$cia ewakuacyjne zgodnie z PN.

TERMIN WYKONANIA OBOWIAZKU: do 30 kwietnia 2015r.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

(Dz. U. 2 2009r. Nr 178, poz. 1380, ze zmianami.)

- § 4 ust. 2 pkt. 4 lit. a rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r. ze zmianami).

2. Zapewni¢ oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wylacznie
Swiatlem sztucznym.

TERMIN WYKONANIA OBOWIAZKU: do 30 czerwca 2015r.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z2009r. Nr 178, poz. 1380, ze zmianami.)

- § 15 ust. 1 pkt. 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r. ze zmianami).

- § 181 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z ze zmianami).



3. Doprowadzié¢ droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku.

TERMIN WYKONANIA OBOWIAZKU: do 30 czerwca 2015r.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z2009r. Nr 178, poz. 1380, ze zmianami.)

- § 12 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie zewngtrznego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2000r.).

4. Oznakowa¢ kurek gtowny gazu zgodnie z PN.

TERMIN WYKONANIA OBOWIAZKU: do 31 marca 2015r.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z2009r. Nr 178, poz. 1380, ze zmianami.)

- § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.).

5. Zapewnic i wdrozy¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego w oparciu o aktualne przepisy
przeciwpozarowe oraz techniczno-budowlane.

TERMIN WYKONANIA OBOWIAZKU: do 30 kwietnia 2015r.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z2009r. Nr 178, poz. 1380, ze zmianami.)

- § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.).

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015r. przedstawiciele Komendy Powiatowej w Nowym Dworze
Gdanskim przeprowadzili czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w budynku Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim przy ul. Sikorskiego 23.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidlowosci, ktére zostaly zawarte
w przedmiotowej decyzji. Wszystkie ww. obowigzki wynikaja bezposrednio ze
stwierdzonych w trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych faktow, ktore zostaly opisane
w sporzadzonym protokole z kontroli.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r.
Nr 178, poz. 1380, ze zmianami.), zawiera przepisy, ktére stanowig podstawe prawng do
natozenia na wlasciciela danego obiektu obowigzkow zapewniajacych ochrong
przeciwpozarowa (art. 4), okreslajac, ze odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow
przeciwpozarowych ponosza wlasnie mi¢dzy innymi wilasciciele zarzadcy lub uzytkownicy
tych obiektow (art. 3).

Art. 4 ust 1 pkt. 4 ww. ustawy mowi, iz wlasdciciel budynku, obiektu budowlanego lub
terenu, zapewniajac ich ochron¢ przeciwpozarows, jest zobowigzany zapewni¢ osobom
przebywajagcym w budynku bezpieczenstwo 1 mozliwos¢ ewakuacji. Przeprowadzenie
sprawnej ewakuacji budynku w przypadku powstania zagrozenia jest kluczowym dziataniem,
majacym wplyw na bezpieczenstwo oséb w nim przebywajacym oraz na dalsze priorytety
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych. W trakcie prowadzonych czynnosci kontrolno-
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rozpoznawczych stwierdzono nieprawidlowosci, ktére w znacznym stopniu ograniczaja
mozliwos¢ ewakuacji os6b z budynku. Brak wymaganego os$wietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych dwéch kondygnacji nadziemnych budynku, ogranicza mozliwosci
sprawnego przemieszczania si¢ 0s6b w kierunku wyj$¢ ewakuacyjnych w przypadku
powstania nawet niewielkiego zadymienia tych drog.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010r. zabronione jest uzytkowanie instalacji,
urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo
warunkami okreslonymi przez producenta badz niepoddawanych okresowym kontrolom.
Brak wiasciwego oznakowania glownego kurka gazu, w sposob informujacy o jego doktadnej
lokalizacji, moze stanowi¢ powazne utrudnienia dla ekip ratowniczych prowadzacych
dziatania w budynku.

Lokalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim oraz
bezposredni kontakt jednej z dtuzszych scian budynku z rzekg Tuga, powoduje, iz mozliwosé
dojazdu i prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych moze byé powaznie utrudniona.
Natomiast w godzinach pracy urzedu, gdy parking przylegajacy do budynku od strony
zachodniej jest wypelniony pojazdami interesantoéw i pracownikow, prowadzenie ww. dziatan
moze sta¢ si¢ niemozliwe. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych z dnia 24 lipca 2009r., budynek Starostwa Powiatowego z uwagi na kategorie
zagrozenia ludzi: ZL III oraz grupe wysokosci: sredniowysoki, wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku. Szczegélowe wymagania dla drogi
pozarowej okresla ww. rozporzadzenie.

W zwigzku z § 19 ust 1 ww. rozporzadzenia MSWiA méwi sig, ze wiasciciele lub
zarzadcy budynkow badz ich czgsci stanowiacych odrebne strefy pozarowe, przeznaczone do
pelnienie funkcji uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych,
magazynowych oraz inwentarskich zapewniajg, wdrazaja i aktualizujg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego opracowana W oparciu 0 obowiazujace przepisy
przeciwpozarowe oraz techniczno-budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdafisku, za moim posrednictwem,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

O wykonaniu ww. obowigzkow prosz¢ powiadomi¢ tut. komendg powiatows
najpozniej w terminie 7 dni od momentu uptyniecia ostatecznego terminu.

OTRZYMUIJA :
1. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim
ul. Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dwor Gdanski
2. aa.



